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PWIK ZAN
: ul. Sikorskiego 42 tel.: 61 436-05-47 wew. 238
WRZESNIA 62-300 Wrzesnia e-mail: laboratorium@pwikwrzesnia.pl AB 984
Sprawozdanie z badan nr 214/2023
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wrze$ni
ul. Mitostawska 8, 62-300 Wrzesnia
Data zlecenia: 02 stycznia 2023 r. (Monitoring parametréw z grupy B)
Temat/Cel zlecenia: Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody przeznaczonej do spozycia zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294).
Wyniki przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie; Klient zostat poinformowany o przydatnosci wynikow
badania do stwierdzenia zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie i wyrazil zgod¢ na zastosowane metody badawcze.
Obiekt badan Rodzaj prébki Numer prébki Miejsce pobrania Punkt pobrania
Woda Woda przeznaczona 275/2023 Zespol Szkot Politechnicznych, magazyn
do spozycia ul. Wojska Polskiego 1, Wrze$nia

Prébka pobrana i dostarczona przez: pracownika Laboratorium PWiK Sp. z o0.0. we Wrzesni

- Magdalen¢ Bigaj (Certyfikat WSSE Poznan z dn. 31.05.2019 r.)

Stan probki: bez zastrzezen

Data i godzina Data i godzina Metoda pobrania Data rozpoczecia Data zakonczenia
pobrania prébki dostarczenia prébki badan badan
06.03.2023 r. 06.03.2023 r. PN-ISO 5667-5:2017-10 A 06.03.2023 r. 09.03.2023 r.
PN-ISO 19458:2007 A
9.50 10.05
WYNIKI BADAN
Parametr Jednostka | Wynik/Rezultat Wartos$¢ Metoda badania
normatywna (1)
Liczba bakterii grupy coli A/Z jtk/100 ml 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba bakterii Escherichia coli A/Z jtk/100 ml 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokéw kalowych A/Z jtk/100 ml 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Ogélna liczba mikroorganizmow jtk/l ml Nie wykryto Bez nieprawidlowych PN-EN ISO 6222:2004
w 2242°C po 72 godz. inkubacji A/Z Zmian (2)
Jon amonowy A/Z mg/dm’ NH, <0,064 0,50 PN-ISO 7150-1:2002
(0,064 +/- 0,017)
Azotyny A/Z mg/dm’NO, <0,026 0,50 PN-EN 26777:1999
(0,026 +/- 0,006)
Azotany AlZ mg/dm’ NO; 2,91 +/- 0,63 50 PN-82/C-04576.08
Zapach z TON akceptowalny Akceptowaluy przez PN-EN 1622:2006
onsumentow i bez
nieprawidlowych zmian
Przewodno$é AlZ uS/cm 674 +/- 60 2500 PN-EN 27888 : 1999
elektryczna wlasciwa (3) [25°C] temp. pom. 23,9°C
Barwa A/Z mg/dm’® Pt 16 +/- 4 Akeeptowalny przez PN-EN ISO 7887 : 2012
konsumentow i bez
nieprawidtowych zmian (4)
Metnosé AZ NTU 0,31 +/-0,07 Akeeptowalny przez PN-EN ISO 7027-1:2016-09
konsumentow i bez
nieprawidtowych zmian (5)
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Sprawozdanie z badan nr 214/2023
Parametr Jednostka | Wynik/Rezultat Wartosé Metoda badania
normatywna (1)
Zelazo ogélne A/Z ng/dm? 22 +/-5 200 PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06
Mangan AIZ pg/dm’ 20 +/- 4 50 PN-92/C-04590/03
pH A/Z pH 7,6 +/- 0,6 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
temp. pom. 13,2°C
Indeks nadmanganianowy A/Z mg/dm’ O, 2,2+/-0,3 5,0 PN-EN ISO 8467 : 2001
Chlorki A/Z mg/dm’ 6,2 +/- 1,4 250 PN-1S0 9297 : 1994
Twardo$¢ ogélna A/Z mg/dm’ CaCOs 316 +/- 66 60 - 500 PN-ISO 6059 : 1999
Chlor wolny A/Z mg/dm’ 0,02 +/- 0,01 0,30 PBL-30/Wyd. 03 z dn. 24.05.2019r.
Temperatura A °C 10,1 +/- 0,6 — PN-77/C-04584
Data i podpis Data i podpis

osoby sporzadzajacej sprawozdanie:
10 marca 2023 .
Magdalena Bigaj
Analityk — Laborant

osoby autoryzujacej sprawozdanie:
10 marca 2023 r.
Bogna Jaensch
Kierownik Laboratorium
Analiz Wody i Sciekow

Badania wody dla parametrow wymienionych w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294), znajdujgce si¢ w niniejszym
sprawozdaniu wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS we Wrzesni nr ON-HK.9012.2.74.2022 z dnia 09.08.2022 r.

A - badania oznaczone literka A jako akredytowane, w tym sprawozdaniu, sa zamieszczone w zakresach akredytacji PCA nr AB 984.
Z - badania oznaczone literka Z jako zatwierdzone przez PPIS we Wrze$ni.

(1) — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).
(2) — zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmdw nie przekraczata 100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej

1200 jtk/Iml w kranie konsumenta.

(3) — korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji temperatury.

(4) — pozadana wartos¢ tego parametru w w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg/I.

(5) — zalecany zakres warto$ci do 1,0 NTU.

Czcionkq pochylq oznaczono metody oparte na normach wycofanych bez zastgpienia.

Niepewno$¢ wyniku wyrazona jest niepewnoscia rozszerzona obliczona dla metody badawczej dla przedzialu ufnosci 95% i wspélezynnika rozszerzenia
k=2 wraz z uwzglednieniem niepewnosci pobrania prébki.
* - dla metod mikrobiologicznych niepewnos¢ zostala oszacowana zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 19036:2020-04.

W przypadku uzyskania przez Laboratorium rezultatow badan wykraczajacych poza zakres stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 984, zastosowano
zapis ,,<” oznaczajacy wartosci ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego lub ,>” oznaczajacy warto$ci powyzej gornej granicy
akredytowanego zakresu pomiarowego, a podana niepewno$¢ rozszerzona obliczona dla granic zakreséw pomiarowych.

Uwagi:

1. Wyniki odnosza si¢ wylgcznie do badanej probki.

2. Klient i/lub strona trzecia ma prawo do zgloszenia skargi w ciagu 14 dni od otrzymania ,,Sprawozdania z badan”.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cato$ci.

Koniec Sprawozdania
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 547P/06.03.2023-1/Z

Strona: 1 Stron: 3

Temat zlecenia/Cel zlecenia

Zleceniodawca

Nr zlecenia Zleceniodawcy

Analiza wody do spozycia przez ludzi.

PWIK Sp. z 0.0. we Wrze$ni

Obszar regulowany prawnie: (Dz.U. 2017, poz. 2294) - w ustalonym ul. Mitostawska 8 28/LAB/2023
zakresie. 62-300 Wrzesnia
INFORMACJE OGOLNE

Data i godz. .
Nrprébki | Identyfikacia prébekiMicjsce poblerania prébek | ohalh proyle. | praner delk- dosarczena | Data rozpo- | Data zakon-
P Y 1ap { p P przyje- | p probek do la- | czecia badan | czenia badan

cia rowana przez | oo oo
klienta
Zespot Szkét Politechnicznych,

23/08593/P ul. Wojska Polskiego 1, bezuwag | C053292% | 06082023 | 06032023 | 17.03.2023

Wrze$nia magazyn - woda uzdatniona ’ '

Identyfikacja metody pobierania prébek

Prébki zostaty pobrane przez zleceniodawce. Identyfikacja zgodnie z deklaracjg klienta.

WYNIKI BADAN

Oznaczenie Wyniki z niepewnoscig
Nazwa Metoda badawcza Jednostka 'W:];ttorigze‘aara' Nr probki
23/08593/P
Cyjanki ogdine AP |PN-EN ISO 14403-2:2012 mg/l 0,050 <0,005 +28%
Fluorki AP |PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l 1,5 0,37 +18%
Siarczany A P |PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l 250 3,0 £9,0%
Bromiany AP |PN-EN ISO 15061:2003 pg/l 10 <2,5 +20%
Antymon AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 0,005 <0,0010 +17%
Arsen AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 0,010 <0,0010 +17%
Bor AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 1,0 0,067 +25%
Chrom AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 0,050 <0,0010 +13%
Cynk A |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l - 0,0058 +23%
Glin AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 0,200 <0,0050 +20%
Kadm AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 0,005 <0,00020 +19%
Magnez AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l Zalecany 7-125 25 +9,0%
Miedz AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 2,0 0,0038 +12%
Nikiel AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 0,020 <0,0020 +13%

Wyd. 8 PG-P4.1 z dnia 10.02.2023

Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0., 61-492 Poznan, ul. Dolna Wilda 126
Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 547P/06.03.2023-1/Z

Strona: 2

Stron: 3

WYNIKI BADAN

Oznaczenie

Wyniki z niepewnoscig

Nazwa Metoda badawcza Jednostka *W:];t?r)élgzpnégra- Nr probki
23/08593/P

Otow AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 0,010 <0,0010 £16%
Rteé AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 0,001 <0,00010 £51%
Selen AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 0,010 <0,0010 +32%
Sad AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 200 25 +11%
Srebro AP [PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 0,010 <0,0010 +14%
Wanad N |PN-ENISO 17294-2:2016-11 mg/l - <0,0010
Kobalt A |PN-ENISO 11885:2009 mg/l - <0,010 +22%
Ogodlny wegiel AP |[PN-EN 1484:1999 mg/l Bez nieprawi- 7,9 £10%
organiczny (OWO) diowych zmian
Trichlorometan AP |PN-EN ISO 15680:2008 pg/l 30 13 £26%
Bromodichlorometan AP |PN-EN ISO 15680:2008 ug/l 15 <2,0 £34%
Dibromochlorometan AP |PN-EN ISO 15680:2008 ug/l - <2,0 +32%
Tribromometan AP |PN-EN ISO 15680:2008 pg/l - <2,0 +26%
Suma THM AP |PN-EN ISO 15680:2008 pg/l 100 13 £26%
(z obliczen)
Trichloroeten AP [PN-EN ISO 15680:2008 pg/l - <0,50 +45%
Tetrachloroeten AP [PN-EN ISO 15680:2008 pg/l - <0,50 +44%
Suma AP |PN-EN ISO 15680:2008 pg/l 10 <0,50 +45%
tri- i tetrachloroetenu
(z obliczen)
1,2-Dichloroetan AP |PN-EN ISO 15680:2008 pg/l 3,0 <0,50 +25%
Benzen AP |PN-EN ISO 15680:2008 pg/l 1,0 <0,50 +31%
Aldryna AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,030 <0,020 +60%
alfa-endosulfan A P |PN-EN ISO 6468:2002 ug/l 0,10 <0,020 +60%
alfa-HCH AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 +60%
beta-endosulfan AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 +60%
beta-HCH AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 +60%
delta-HCH AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 +60%
Dieldryna AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,030 <0,020 +60%
Endryna AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 +60%
Epoksyd heptachloru AP |[PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,030 <0,020 +60%
gamma-HCH (Lindan) AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 +60%
Heksachlorobenzen AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 +60%
Heptachlor AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,030 <0,020 +60%
p, p'- DDD AP |PN-EN ISO 6468:2002 ug/l 0,10 <0,020 +60%
p, p' - DDE AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 +60%
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 547P/06.03.2023-1/Z Strona: 3 Stron: 3

WYNIKI BADAN

Oznaczenie Wyniki z niepewnoscig
"Warto$¢ para- Nr prébki
Nazwa Metoda badawcza Jednostka metryczna
23/08593/P
p, p'- DDT AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 +60%
Suma pestycydow AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,50 <0,020 +60%
(z obliczen)
Benzo(a)piren AP |PB/PCh-4 wyd. 4 z dnia 01.10.2018 pg/l 0,010 <0,003 +40%
Suma WWA AP |PB/PCh-4 wyd. 4 z dnia 01.10.2018 pg/l 0,10 <0,005 +60%
(z obliczen)

* Wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku ( DZ.U.2017 poz.2294 ) w sprawie wymagan jakosci wody przeznaczo-
nej do spozycia przez ludzi.
Opis stosowanych skrétéw (jesli dotyczy):
- Metody badawcze oznaczone literg A — metody akredytowane zgodnie z zakresem akredytacji AB 700; referencyjne — o ile prawo tak stanowi.
- Metody badawcze oznaczone literg P posiadajg zatwierdzenie PPIS w Poznaniu. Decyzja nr HK-WPS.9011.3.51.2022 z dnia 10.06.2022
- Metody badawcze oznaczone literg N sg metodami nieakredytowanymi. Dotyczy metod nieakredytowanych objetych systemem.
- Metody badawcze oznaczone literami (NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada
dowody uzyskania réwnowaznosci wynikow.
- Metody badawcze oznaczone literami (W) sg metodami wykonywanymi wedtug norm wycofanych.
- Rezultaty badanh przedstawione jako wartosci pomiaru wykraczajgce poza akredytowany zakres metody, zostaty podkresione i przed stawione w nawiasie.
Wartos¢ ta jest informacjg o rezultacie badania.
- Badania przedstawione czcionkg pochytg wykonano w laboratorium posiadajacym akredytacje i/lub zatwierdzenie PPIS znajdujgcym sie na liscie pod-
wykonawcéw Aguanet Laboratorium Sp. z 0. 0.. Kod laboratorium i/lub numer zatwierdzenia PPIS zostat przywotany w tabeli z wynikami badan w kolumnie
Metoda badan.

Uwagi (jesli dotyczy):

1. Wyniki odnosza sie wytgcznie do otrzymanej probki.

2. Klient i strona trzecia ma prawo do zgtoszenia skargi w ciggu 14 dni od momentu otrzymania Sprawozdania z badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Niepewnos¢ wyniku dla prébek otrzymanych od klienta uwzglednia niepewno$¢ metody badawczej bez pobierania prébek i wyrazona jest niepewnoscig
rozszerzong dla przedziatu ufnosci 95% i k=2. Dla badan mikrobiologicznych przedstawiona niepewno$¢ rozszerzona pomiaru zostata oszacowana zgod-
nie z ISO 19036 i opiera sie na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspodtczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajgc poziom ufnosci okoto 95%.
Ztozong niepewnos¢ standardowg uznano za réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalno$ci wewnatrzlaboratoryjne;j.

Niepewnos¢ nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z danymi przekazanymi przez Zleceniodawce.

5. Uzyskany przez Laboratorium rezultat badania wykraczajgcy poza zakres stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 700, w postaci zapisu ,<
wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub , > wartosci gornej granicy zakresu pomiarowego” podany jest wraz z niepewnoscig rozszerzong
odpowiednio dla dolnej lub gérnej wartosci granicy zakresu pomiarowego. Nie dotyczy badan biologicznych.

6. W przypadku stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami/specyfikacjg, sposéb podawania wynikéw opisany w p.5 , jest raportowany w ramach opinii i
interpretaciji.

7. Dla badanych préobek, gdzie wynik kofcowy jest sumg oznaczanych sktadowych, w przypadku kiedy ktéras z otrzymanych wartosci sktadowych znajduje
sie poza wartoscig dolnej granicy stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 700, przyjmowana jest jako réwna ,0”. Jesli wszystkie sktadowe sumy
sg ponizej wartosci dolnej granicy stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 700, w sprawozdaniu z badan jako suma podana zostanie warto$¢é
dolnej granicy stosowania metody dla najnizszej sktadowej w postaci zapisu ,< wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego”.

Organ stanowiacy, przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, moze zastosowac inng regute decyzyjng niz przedstawiona powyze;j.

8. Dane dostarczone przez klienta, a mogace wptywaé na waznos$¢ wynikéw zamieszczono na sprawozdaniu w polach: Temat zlecenia/Cel zlecenia ,
Zleceniodawca, Nr zlecenia Zleceniodawcy, Identyfikacja probek/Miejsce pobierania prébek, Data i godz. pobierania probek deklarowana przez klienta
(jesli dotyczy), Identyfikacja metody pobierania probek, Probki pobrat(a) (jesli dotyczy).

W/w dane zostaly przekazane przez Zleceniodawce lub jego przedstawiciela i potwierdzone podpisem.

Aquanet Laboratorium Sp. z. 0. 0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za dane / informacje dostarczone przez Zleceniodawce.

Koniec sprawozdania
Data sporzgdzenia sprawozdania: 17.03.2023
Autoryzowat:
Fabis Michat - Kierownik Pracowni; Pracownia: - Chemiczna - PCh
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KRS nr 0000470208, NIP 783 16 98 679, REGON 302402124, Kapitat zaktadowy 4 631 900 zt (w catosci optacony) Podpis jest prawidtowy
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