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Sprawozdanie z badan nr 702/2022

Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wrze$ni
ul. Mitostawska 8, 62-300 Wrzeénia
Data zlecenia: 03 stycznia 2022 r.

Temat/Cel zlecenia: Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody przeznaczonej do spozycia zgodnie

z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Wyniki przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie; Klient zostat poinformowany o przydatnosci wynikow
badania do stwierdzenia zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie i wyrazil zgod¢ na zastosowane metody badawcze.

Obiekt

badan Rodzaj probki Numer probki Miejsce pobrania

Punkt pobrania

Woda

935/2022

Woda przeznaczona

do spozycia przez ludzi we Wrzeéni

Stacja Uzdatniania Wody

Pompownia 3-go

stopnia

Préobka pobrana i dostarczona przez: pracownika Laboratorium PWiK Sp. z o.0. we Wrzesni

Malgorzate Janiszewska (Certyfikat WSSE Poznan z dn. 12.04.2018 1.)

Stan prébki: bez zastrzezen

Data i godzina Data i godzina Metoda pobrania Data Data zakonczenia
pobrania prébki dostarczenia probki rozpoczecia badan
badan
23.05.2022 r. 23.05.2022 r. PN-ISO 5667-5:2017-10 A | 23 (05,2022 r. 26.05.2022 r.
PN-EN ISO 19458:2007 A
8.25 9.30
WYNIKI BADAN
Parametr Jednostka | Wynik/Rezultat Wartos¢ Metoda badania
normatywna (1)
Liczba bakterii grupy coli A/Z jtk/100 ml 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba bakterii Escherichia coli A/Z jtk/100 ml 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokéw A/Z jtk/l()() ml 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Ogolna liczba mikroorganizméw jtk/l ml Nie wykryto Bez nieprawidlowych PN-EN ISO 6222:2004
w 2242°C po 72 godz. inkubacji  A/Z zmian (2)
Jon amonowy A/Z mg/dm* NH, <0,064 +/- 0,017 0,50 PN-ISO 7150-1:2002
Azotyny A/Z mg/dm*NO, <0,026 +/- 0,006 0,50 PN-EN 26777:1999
Azotany A/Z mg/dm*NO; 2,8 +/- 0,6 50 PN-82/C-04576.08
Zapach Z TON akceptowalny Akceptowal,n Y przez PN-EN 1622:2006
konsumentow i bez
nieprawidtlowych zmian
Przewodno$é A/Z pS/cm 669 +/- 60 2500 PN-EN 27888 : 1999
elektryczna wlasciwa (3) [25°C] temp. pom. 18,8°C
Barwa A/Z mg/dm’® Pt 9+/-2 Akceptowalny przez PN-EN ISO 7887 : 2012
onsumentow i bez
nieprawidlowych zmian (4)
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Parametr Jednostka | Wynik/Rezultat Wartos¢ Metoda badania
normatywna (1)
Metnosé AlZ NTU 0,31 +/- 0,07 iﬁiﬁﬁ:&?fv f’f:zz PN-EN ISO 7027-1:2016-09
nieprawidlowych zmian (5)
Zelazo ogélne A/Z pg/dm’ 34 +/-8 200 PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06
Mangan A/Z pg/dm’ <0 +/-5 50 PN-92/C-04590/03
pH A/Z pH 7,3 4/-0,6 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
temp. pom. 17,2°C
Indeks nadmanganianowy A/Z mg/dm’ O, 2,6 +/-0,4 5,0 PN-EN ISO 8467 : 2001
Chlorki A/Z mg/dm’ 6,3+/-1,4 250 PN-1ISO 9297 : 1994
Twardos$¢ ogélna A/Z mg/dm’® CaCOs 326 +/- 68 60 - 500 PN-ISO 6059 : 1999
Zasadowo$¢ ogélna A mmol/dm? 7,5+/-1,2 - PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004
Tlen rozpuszczony A mg/dm’ O, 8,6 +/-1,7 -— PN-EN ISO 5814 : 2013-04
Chlor wolny A/Z mg/dm’ 0,04 +/- 0,02 0,30 PBL-30/Wyd. 03 z dn. 24.05.2019r.
Temperatura A °C 11,1 +/- 0,6 - PN-77/C-04584
Data i podpis Data i podpis
osoby sporzadzajacej sprawozdanie: osoby autoryzujacej sprawozdanie:
26 maja 2022 1. 26 maja 2022 1.
Analityk-laborant Kierownik Laboratorium
Magdalena Bigaj Analiz Wody i Sciekow

Bogna Jaensch

Badania wody dla parametréw wymienionych w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294), znajdujgce si¢ w niniejszym
sprawozdaniu wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS we Wrzesni nr ON-HK.9011.2.33.2021 z dnia 09.08.2021 r.

A - badania oznaczone literka A jako akredytowane, w tym sprawozdaniu, sa zamieszczone w zakresach akredytacji PCA nr AB 984.
Z - badania oznaczone literka Z jako zatwierdzone przez PPIS we Wrze$ni.

(1) — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).
(2) — zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej

i 200 jtk/Iml w kranie konsumenta.

(3) — korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji temperatury.

(4) — pozadana warto$¢ tego parametru w w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg/I.

(5) — zalecany zakres wartosci do 1,0 NTU.

Czcionkq pochylq oznaczono metody oparte na normach wycofanych bez zastgpienia.

Niepewno$¢ wyniku wyrazona jest niepewnoscia rozszerzona obliczona dla metody badawczej dla przedzialu ufnosci 95% i wspéleczynnika rozszerzenia
k=2 wraz z uwzglednieniem niepewno$ci pobrania probki. Zlozona niepewnos¢ standardowa uznano za ré6wna odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci
wewnatrzlaboratoryjnej.

* - dla metod mikrobiologicznych niepewno$¢ zostala oszacowana zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 19036:2020-04. Zlozona niepewnos¢ standardowa
uznano za réwna odchyleniu standardowemu odtwarzalnos$ci wewnatrzlaboratoryjnej.

W przypadku uzyskania przez Laboratorium rezultatow badan wykraczajacych poza zakres stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 984, zastosowano
zapis ,,<’ oznaczajacy warto$ci ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego lub ,>” oznaczajacy wartosci powyzej goérnej granicy
akredytowanego zakresu pomiarowego, a podana niepewno$¢ rozszerzona obliczona dla granic zakresow pomiarowych.

Uwagi:

1. Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanej probki.

2. Klient i/lub strona trzecia ma prawo do zgloszenia skargi w ciagu 14 dni od otrzymania ,,Sprawozdania z badan”.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Koniec Sprawozdania
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